
Informations et spécifi cations publiées dans ce manuel en 
vigueur au moment de
son impression. ECR International, Inc. se réserve le droit de
mettre fi n, de modifi er les spécifi cations ou la conception de 
l'installation à tout moment, sans 
préavis et sans la moindre obligation.

AVERTISSEMENT: Le non-re-
spect de ces instructions 
peut exposer à un incendie 
ou une explosion susceptible 
d’entraîner des dommages 
matériels, des lésions corpo-
relles, voire la mort.

- Ne pas entreposer ni utiliser d’es-
sence ou d’autres vapeurs et li-
quides infl ammables à proximité 
de cet appareil ou de tout autre 
appareil.

- QUE FAIRE EN CAS D’ODEUR 
DE GAZ
• Ne tentez pas d’allumer un 

quelconque appareil.
• Ne touchez aucun interrup-

teur électrique ; n’utilisez 
aucun téléphone dans votre 
bâtiment.

• Appelez immédiatement 
votre fournisseur de gaz à 
partir du téléphone d’un voi-
sin. Suivez les instructions 
du fournisseur. 

• Si vous ne parvenez pas à 
contacter votre fournisseur, 
appelez les pompiers.

- L’installation et l’entretien doi-
vent être effectués par un in-
stallateur qualifi é, une agence 
de service ou le fournisseur de 
gaz. 

Manuel 
des informations

à l’utilisateur
(page 9)

User’s
information

manual
(page 2)

Information and specifications outlined in this manual in ef-
fect at thetime of printing of this manual.  ECR International, 
Inc. reserves the right todiscontinue, change specifications or 
system design at any time without notice and without incur-
ring any obligation, whatsoever.

WARNING: If the information in 
this manual is not followed ex-
actly, a fire or explosion may 
result causing property dam-
age, personal injury or loss of 
life.

- Do not store or use gasoline or 
other flammable vapors and li-
quids in the vicinity of this or any     
other appliance.

- WHAT TO DO IF YOU SMELL 
GAS
• Do not try to light any ap-

pliance.
• Do not touch any electri-

cal switch; do not use  any 
phone in your building.

• Immediately call your gas 
supplier from a neighbor’s 
phone. Follow the gas sup-
plier’s instructions. 

• If you cannot reach your gas 
supplier, call the fire depart-
ment.

- Installation and service must 
be performed by a qualified in-
staller, service agency or the 
gas  supplier. 

co
d.
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1 - GENERAL

NOTICE

CAUTION
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, 

!  

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, 
!  

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, 
!  

Water
!  
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2 - OPERATING INSTRUCTIONS

• 

• 

• 

• 

!  

OPERATING INSTRUCTIONS
Stop! Read Safety information above.

• 

• Turn "OFF
• 

• Turn  

• 
 Follow 

 If you do not

• 

• Turn "ON"
• 

• 
TURN OFF GAS TO APPLIANCE and call your service 

CAUTION
WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

• 

• Do not touch any electrical switch; do not use 

• 

• 

!  

 TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE
• 

• Turn "OFF"

• 
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3 - CONTROL MODULE

Control Panel

��

�� �

��

��

��
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�


��

��




�

1 = 

5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = DHW mode
10 = Summer mode
11 = 

Eco (Economy) mode

15 = 

Indicator During Operation

  

Turning on and off                                                 

Checks During Operation
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

)
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3 - CONTROL MODULE

(see item 10 on the 

(see items 3 and 4 on the control 

(see items 1 and 2 on the control 
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3 - CONTROL MODULE

• 

• 
(see items 3 and 4 on 

• 
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4 - TROUBLE SHOOTING

Diagnostics

A

F

Fault
code Fault Possible cause Cure

A01 No burner ignition

No gas

A02

A03

F05

A06

F10

F11

F14

A15

F34 Electric mains trouble
F35 Electric mains trouble

F37
Check the sensor

F39

A41
F42

F43
O circulation

A44

A48
F50

F51 Check the contact
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5 - GENERAL MAINTENANCE AND CLEANING

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Annual Shut Down Procedure
• 

• 

!  

 Annual Inspection and Cleaning of Boiler 
Components
• 

• 

Name:

Address:

Phone: Email:

Installer Information
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AVIS
Utilisé pour signaler des pratiques n'entraînant pas 
des lésions corporelles.

  ATTENTION
Indique une situation de danger qui, s'il elle n'est 
pas évitée, pourrait causer des lésions mineures ou 
modérées.

  AVERTISSEMENT
Indique une situation de danger qui, s'il elle n'est 
pas évitée, pourrait causer de graves lésions ou la 
mort.

DANGER
Indique une situation de danger qui, s'il elle n'est 
pas évitée, ENTRAÎNERA la mort ou de graves lé-
sions.

!

Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il 
signale des risques potentiels de lésions corporelles. 
Respectez tous les messages de sécurité suivant ce 
symbole pour éviter tout risque de lésion ou de mort.

1.2 Se familiariser avec les symboles identifi ant des 
risques potentiels.

 AVERTISSEMENT
Risque d'incendie, d'explosion, d'asphyxie et 
d'électrocution. Un entretien incorrecte peut causer 
des lésions corporelles et la mort. Lire le présent 
manuel et se familiariser avec toutes les spécifi ca-
tions, y compris l’utilisation d’installateurs qualifi és 
si nécessaire.

!

1.1 Généralités
Cette chaudière a peu de pièces réparables par l’uti-
lisateur. Entretien et maintenance doivent être effec-
tuées par un installateur compétent.

1 - GÉNÉRALITÉS

1.3 Que faire en cas de surchauffe 
Ne pas éteindre ou débrancher l’alimentation élec-
trique à la chaudière et les pompes. Coupez l’alimen-
tation en gaz à l’emplacement externe à l’appareil. 

1.4 Que faire si la chaudière ou une partie est sous 
l’eau 

Ne pas utiliser la chaudière si une partie quelconque 
a été submergée. 
Appelez immédiatement un technicien de service 
qualifi é pour inspecter la chaudière et remplacer 
toute pièce du système de contrôle et toute com-
mande de gaz qui a été sous l’eau
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2 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

  AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut exposer à un 

incendie ou une explosion susceptible d’entraîner 
des dommages matériels, des lésions corporelles, 
voire la mort.

• Cet appareil est équipé d’un dispositif d’allumage qui 
allume automatiquement le brûleur. N’essayez PAS 
d’allumer le brûleur à la main.

• Avant la mise en service, vérifi ez s’il y a une odeur de 
gaz autour de l’appareil. Veillez à le vérifi er près du 
plancher car certains gaz sont plus lourds que l’air et 
stagnent au niveau du sol.

• Utilisez uniquement les mains pour tourner la 
vanne d’arrêt de gaz. N’utilisez jamais d’outils. Si la 
vanne ne tourne pas à la main, ne faites aucune ten-
tative de réparation et appelez un technicien d’entre-
tien qualifi é. L’usage de la force ou une tentative de 
réparation peut être à l’origine d’un incendie ou d’une 
explosion.

• N’utilisez pas cet appareil si une de ses pièces a 
été sous l’eau. Appelez immédiatement un technicien 
d’entretien qualifi é pour inspecter l’appareil et rempla-
cez les pièces du système de commande et toute com-
mande de gaz ayant été sous l’eau.

2.1 INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Stop ! Lisez les consignes de sécurité ci-dessus.
• Réglez le thermostat sur le niveau le plus bas.
• Mettez l’appareil hors tension.
• Cet appareil est équipé d’un dispositif d’allumage qui al-

lume automatiquement le brûleur. N’essayez PAS d’al-
lumer le brûleur à la main !

• Tournez la vanne d’arrêt   à gaz en position fermée. La 
manette doit être perpendiculaire au tuyau de gaz.

• Attendez 5 minutes pour que tout le gaz s’évacue. Vérifi ez 
s’il y a une odeur de gaz, à proximité du sol également. 
En cas d’odeur de gaz, STOP ! Suivez les instructions 
données dans cette page : « Que faire en cas d’odeur 
de gaz ». En l’absence d’odeur de gaz, passez à l’étape 
suivante.

• Tournez la vanne d’arrêt  à gaz en position ouverte. La 
manette doit être perpendiculaire au tuyau de gaz.

• Mettez l’appareil sous tension.
• Réglez le thermostat au niveau voulu.
• Si l’appareil ne marche pas, suivez les instructions POUR 

COUPER L’ARRIVÉE DE GAZ À L’APPAREIL et appelez votre 
technicien d’entretien ou votre fournisseur de gaz.

Figure 1 Vanne d'arrêt de gaz - position 
ouverte

Figure 2 Vanne d'arrêt de gaz - position 
fermée

FERMÉE

OUVERTE

  ATTENTION
QUE FAIRE EN CAS D’ODEUR DE GAZ
• Ne tentez pas d’allumer un quelconque appareil.
• Ne touchez aucun interrupteur électrique ; n’utilisez 

aucun téléphone dans votre bâtiment.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à par-

tir du téléphone d’un voisin. Suivez les instructions du 
fournisseur de gaz. 

• Si vous ne parvenez pas à contacter votre fournisseur, 
appelez les pompiers.

2.2 POUR COUPER L’ARRIVÉE DE GAZ À L’APPAREIL
• Réglez le thermostat sur le niveau le plus bas.
• Mettez l’appareil hors tension lorsque l’entretien doit être 

effectué.
• Tournez la manette de la vanne d’arrêt  à gaz en po-

sition fermée. La manette doit être perpendiculaire au 
tuyau de gaz

Pour votre sécurité, s’il vous plaît lire avant utili-
sation.
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Indicateur pendant le fonctionnement

Chauffage
L’appel de chaleur (généré par le thermostat d’am-
biance) est indiqué par le témoin d’air chaud cligno-
tant au-dessus du symbole du radiateur sur la com-
mande.

Eau chaude
L’appel d’eau chaude (généré par l’eau chaude du 
robinet) est indiqué par le témoin d’eau chaude cli-
gnotant sous le robinet sur la commande. 

Allumage et extinction

ABSENCE de courant électrique vers la chaudière.

Le système antigel ne fonctionne pas lorsque le cou-
rant et/ou le gaz alimentant l’appareil sont coupés. 
Pour éviter les dommages provoqués par le gel pen-
dant de longues périodes d’inactivité en hiver, il est 
conseillé de vidanger toute l’eau de la chaudière, du 
circuit d’ECS et de l’installation ou de purger unique-
ment le circuit d’ECS et d’ajouter un antigel adapté 
dans l’installation de chauffage. Voir la section 5.3, 
page 56 du MANUEL D’INSTALLATION, D’UTILISA-
TION ET D’ENTRETIEN.

Contrôles pendant le fonctionnement
• Vérifi ez s’il y a des fuites dans les systèmes de tuyauterie. 

Réparez-les immédiatement le cas échéant.
• Vérifi ez l’effi cacité des conduits de gaz de combustion 

et d’air de combustion pendant le fonctionnement de la 
chaudière.

• Contrôlez si l’eau circule normalement dans la chaudière 
et les systèmes.

• Vérifi ez si la vanne à gaz module correctement pendant 
les cycles de chauffage et de production d’eau chaude.

• Vérifi ez que la chaudière s’allume correctement en l’allu-
mant et en l’éteignant avec le thermostat d’ambiance.

• Vérifi ez, sans appel de chauffage, si le brûleur s’allume 
correctement à l’ouverture du robinet d’eau chaude. 
Pendant le fonctionnement du chauffage, contrôlez, à 
l’ouverture du robinet d’eau chaude, si le circulateur de 
chauffage s’arrête et si la production d’eau chaude a lieu 
normalement.

• Contrôlez que les paramètres sont programmés correcte-
ment et effectuez les réglages personnalisés nécessaires 
(courbe de compensation, puissance, températures, etc.).

Tableau des commandes

��

�� �

��

��

��

��

�

	

�


��

��




�

Repère
1 = DHW Bouton de diminution du réglage de la température de l’ECS
2 = Bouton d’augmentation du réglage de la température de l’ECS
3 = Bouton de diminution du réglage de la température de l’installation de chauffage - CC
4 =  Bouton d’augmentation du réglage de la température de l’installation de chauffage - CC
5 = Affi cheur
6 = Sélection du mode Été/Hiver - Bouton Reset (réinitialisation)
7 = Marche/Arrêt - Bouton de sélection du mode Économie/Confort
8 = Symbole ECS
9 = Mode ECS
10 = Mode Été 
11 = Multifonction - Température
12 = Mode Eco (Économie)
13 = Chauffage
14 = Symbole du chauffage
15 = Brûleur allumé et puissance réelle
64 = Manomètre et thermomètre C.C

3 - MODULE DE COMMANDE
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Allumage de la chaudière
Mettez l’appareil sous tension.

Allumage de la chaudière
L’affi cheur indique FH pendant 120 secondes, ce qui 
identifi e le cycle de ventilation d’air pour l’installation 
de chauffage.
Pendant les 5 premières secondes, l’affi cheur indique 
également la version de logiciel de la carte.

Ouvrez la vanne à gaz avant la chaudière. 
Lorsque FH disparait, la chaudière est prête à se 
mettre automatiquement en marche lorsque l’eau 
chaude du robinet est tirée ou lorsque le thermostat 
d’ambiance demande de chauffer.

Extinction de la chaudière
Appuyez sur le bouton dessous (voir le repère 7 sur 
l’affi cheur du tableau des commandes) pendant 5 
secondes. 

Lorsque la chaudière est éteinte, la carte électro-
nique est toujours sous tension.
L’eau chaude sanitaire et le chauffage sont désacti-
vés. Le système antigel reste activé.
Pour rallumer la chaudière, appuyez de nouveau sur 
le bouton (voir le repère 7 sur l’affi cheur du tableau 
des commandes) pendant 5 secondes.

La chaudière est prête à se mettre immédiatement 
en marche lorsque l’eau chaude du robinet est tirée 
ou à la demande du thermostat d’ambiance.

Commutation été/hiver
Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes.

L’affi cheur active le symbole Été (voir le repère 
10 sur l’affi cheur du tableau des commandes). La 
chaudière distribue de l’eau du robinet unique-
ment. Le système antigel reste activé. 
Pour éteindre le mode Été, appuyez de nouveau 
sur le bouton pendant 2 secondes.

Réglage de la température de chauffage
Utilisez les boutons (voir les repères 3 et 4 sur 
l’affi cheur du tableau des commandes) pour chan-
ger la température de 30°C (86°F) minimum à 
85°C (185°F) maximum ; il est conseillé de ne pas 
faire fonctionner la chaudière au-dessous de 45°C 
(113°F).

Réglage de la température de l’eau chaude sanitaire
Utilisez les boutons ECS (voir les repères 1 et 2 sur 
l’affi cheur du tableau des commandes) pour varier 
la température de 40°C (50°F) minimum à 55°C 
(149°F) maximum.

3 - MODULE DE COMMANDE
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Sélection ECO/CONFORT
L’appareil est doté d’une fonction qui garantit une 
vitesse élevée de distribution d’eau chaude sanitaire 
et un confort optimal pour l’utilisateur. Lorsque le 
dispositif est activé (mode CONFORT), l’eau dans la 
chaudière reste chaude, garantissant une disponibi-
lité plus rapide d’eau chaude sanitaire. Le dispositif 
peut être désactivé par l’utilisateur (mode ECO) en 
appuyant sur le bouton eco/confort (voir le repère 7 
- affi cheur du tableau des commandes). Pour activer 
le mode CONFORT, appuyez de nouveau sur le bou-
ton eco/confort (voir le repère 7 - sur l’affi cheur du 
tableau des commandes).

Température extérieure
• Lorsque la sonde extérieure en option est installée, le sys-

tème de commande de la chaudière fonctionne en mode 
« température évolutive ». Dans ce mode, la température 
de l’installation de chauffage est contrôlée en fonction des 
conditions atmosphériques extérieures afi n de garantir un 
grand confort et des économies d’énergie tout au long de 
l’année. Lorsque la température extérieure augmente, la 
température de départ de l’installation diminue selon une 
« courbe de compensation » spécifi que.

• Avec le réglage de la température extérieure, la tem-
pérature réglée avec les boutons de chauffage (voir les 
repères 3 et 4 sur l’affi cheur du tableau des commandes) 
devient la température maximum de départ de l’installa-
tion. Il est recommandé de régler la valeur maximale pour 
permettre le réglage de l’installation sur toute sa plage de 
travail utile.

• La chaudière doit être réglée au moment de son instal-
lation par un technicien d’entretien qualifi é. Les réglages 
peuvent être néanmoins effectués par l’utilisateur pour 
améliorer le confort.

3 - MODULE DE COMMANDE
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Diagnostic
La chaudière est équipée d'un système d'autodiagnostic sophistiqué. En cas de dysfonctionnement de la 
chaudière, l'écran clignote et affi che le code d'erreur.
Certaines anomalies provoquent l'arrêt permanent (signalées par la lettre « A ») : pour rétablir le fonction-
nement, appuyez simplement sur le bouton RESET (détail 6 - page 4) pendant 1 seconde ou RESET sur la 
télécommande de temporisation, si installée ; si la chaudière ne démarre pas, il faut éliminer auparavant le 
défaut.
D'autres anomalies (signalées par la lettre « F ») peuvent provoquer des arrêts qui sont automatiquement 
réinitialisés dès que la valeur retourne dans la plage de travail normale de la chaudière.

Tableau des pannes

 - Liste des défauts

Code
d'erreur Code Cause possible Remède

A01 Le brûleur ne s'allume pas

Pas de gaz
Contrôlez que le gaz s'écoule normalement vers la chaudière et que 
l'air a été éliminé des tuyaux

Anomalie électrode d'allumage/de détection
Contrôlez le câblage de l'électrode, qu'il est posé correctement et 
exempt de dépôts

Vanne à gaz défectueuse Contrôlez la vanne à gaz et remplacez-la si nécessaire

Puissance d'allumage trop faible Réglez la puissance d'allumage

A02
Signal de présence de fl amme avec 
brûleur à l'arrêt

Défaillance électrode Contrôlez le câblage de l'électrode d'ionisation

Anomalie carte Contrôlez la carte

A03 Activation protection surtempérature

Capteur de chauffage endommagé
Contrôlez le positionnement et le fonctionnement du capteur de 
chauffage

Pas de circulation d'eau dans l'installation Contrôlez la pompe de circulation

Air dans l'installation Purgez l'installation

F05
Le transducteur de pression de l'air 
ne reçoit pas une valeur minimum 
suffi sante en l'espace de 25 secondes

Câblage incorrect du transducteur de pression 
de l'air

Contrôlez le câblage

Canalisation n'ayant pas la bonne dimension 
ou obstruée

Contrôlez la longueur de la canalisation et qu'elle soit propre

A06
Aucune fl amme après la phase 
d'allumage

Pression basse dans l'installation de gaz Contrôlez la pression de gaz
Réglage de la pression minimum du brûleur Contrôlez les pressions

F10 Anomalie capteur 1

Capteur endommagé

Contrôlez le câblage ou remplacez le capteurCâblage en court-circuit

Câblage débranché

F11 Anomalie capteur ECS

Capteur endommagé

Contrôlez le câblage ou remplacez le capteurCâblage en court-circuit

Câblage débranché

F14 Anomalie capteur 2

Capteur endommagé

Contrôlez le câblage ou remplacez le capteurCâblage en court-circuit

Câblage débranché

A15 Activation de la protection signal d'air
Anomalie F05 s'étant déclenchée 5 fois au 
cours des 15 dernières minutes

Voir l'anomalie F05

F34
Tension d'alimentation inférieure à 
170 V.

Défaillance courant électrique Contrôlez le circuit électrique

F35 Anomalie fréquence Défaillance courant électrique Contrôlez le circuit électrique

F37
Pression d'eau de l'installation 
incorrecte

Pression trop basse Remplissez l'installation

Capteur endommagé Contrôlez le capteur

F39 Anomalie sonde extérieure
Sonde endommagée ou court-circuit câblage Contrôlez le câblage ou remplacez le capteur
Sonde débranchée après l'activation de la 
température évolutive

Rebranchez la sonde extérieure ou désactivez la température 
évolutive

A41 Positionnement du capteur Contrôlez le capteur détaché du tuyau
Contrôlez le positionnement et le fonctionnement du capteur de 
chauffage

F42 Anomalie capteur de chauffage Capteur endommagé Remplacez le capteur

F43 Activation protection échangeur.
Pas de circulation d'H2O dans l'installation Contrôlez la pompe de circulation

Air dans l'installation Purgez l'installation
A44 Capteur ECS débranché Capteur débranché Contrôlez le bon positionnement et fonctionnement du capteur ECS.
A48 Activation de la protection signal d'air Anomalie F05 pendant 150 secondes Voir l'anomalie F05

F50 Anomalie régulateur de modulation Câblage débranché Contrôlez le câblage

F51
Avertissement interrupteur niveau 
d'eau bas

Pression trop basse Remplissez l'installation
Interrupteur niveau d'eau bas endommagé Contrôlez le contact

4 - PANNES
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Début de saison de chauffage
• Contrôlez que la surface de la chaudière soit exempte de 

matériaux de combustible, de gasoil et de toute autre va-
peur et liquide infl ammable.

• Inspectez visuellement que l'air de combustion et la 
tuyauterie d'évent fonctionnent correctement. Contrôlez 
l'absence de toute obstruction au niveau de l'écoulement 
de l'air de combustion ou des gaz évacués. Contactez un 
installateur compétent, si nécessaire.

• Testez le fonctionnement de la soupape de sécurité. 
Consultez les consignes du fabricant de la soupape four-
nies avec la soupape de sécurité.

• La pompe de circulateur et le moteur de la souffl erie d'air 
de combustion fournis avec la chaudière sont lubrifi és en 
permanence en usine et ne requièrent aucune autre lubri-
fi cation. Lubrifi ez les pompes et/ou les moteurs installés 
sur place conformément aux consignes du fabricant des 
pompes et/ou moteurs.

• Contrôlez que les éléments suivants fonctionnent correc-
tement et ne soient pas bloqués ni obstrués : 

• Vérifi er l’étanchéité du circuit de fumée.
• contrôlez que l'arrivée d'air ne soit pas obstruée et la net-

toyer le cas échéant.
• Inspecter la tuyauterie du système pour des fuites. 

Contactez organisme qualifi é, si nécessaire.
• Contrôlez le vase d'expansion de l'installation de chauf-

fage.
• Contrôlez la tubulure de pression d'air.

Procédure d'arrêt annuelle
• Suivez les instructions pour « Couper l'alimentation en 

gaz de l'appareil » sauf si la chaudière est également utili-
sée pour fournir de l'eau chaude sanitair e. Voir la section 
2, page 3.

• Purgez entièrement l'installation si elle ne contient pas 
d'antigel lorsque l'installation de chauffage reste hors ser-
vice pendant la période de gel.

 AVERTISSEMENT
Les opérations d'entretien suivantes doivent être 
effectuées par un technicien d'entretien qualifi é. Le 
propriétaire de la chaudière ne doit tenter aucune 
de ces opérations. Le non-respect de ces instruc-
tions peut causer de graves lésions ou la mort.

!

Inspection annuelle et nettoyage des éléments de la 
chaudière

• Inspection et nettoyage du brûleur et de l'échangeur de 
chaleur.

• Éliminez toute trace résiduelle de sédiment à l'aide d'un 
aspirateur doté d'un embout. 

5 - L’ENTRETIEN GÉNÉRAL ET NETTOYAGE.

Nom:

Addresse:

Téléphone: Email:

Information Installateur
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